Correspondance AW Solutions

CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN

Mme Myriam PALMIERI

109 Avenue du Petit Barthélémy

13617 AIX EN PROVENCE - 1

Tél : 04 88 71 20 41 Mdl :correspondre@aws-france.com

Référence : 2026-0047

Objet : 2026-0047 MAINTENANCE DES ADOUCISSEURS D'EAU, DES
STATIONS DE CHLORATION, ET DESINSTALLATIONS DE STERILISATION
UV DU CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN.

Expiration : 08/09/2026 a 12h00

Etat de la correspondance au 18/08/26 a 16h39
12/08/26 a11h01 : M essage aux entreprises:
Réponse

Bonjour,

Comme indiqué dans |’ annexe 2 détail des prestations, la fréquence de passage est
identique pour toutes les stations de chloration et se compose de la maniére suivante :

Hebdomadaire :
® Contréle de fonctionnement de I’ installation
® Realisation destests de chlore
® Contréle régulateur de chlore et ajustement si nécessaire
® Contréle niveau produit désinfectant
Mensuel:
® Controle des cannes d'injection
® Contréle des niveaux des réactifs
Si besoin :

® Deémontage de la manchette au niveau du point d’injection et nettoyage des dépots


mailto:correspondre@aws-france.com

cordialement

service marchés CH MONTPERRIN

Liste des questions
Question n°1

Bonjour dans |e cadre de |'AO de maintenance des adoucisseurs d'eau, des stations de
chloration et des install ations de stérilisation UV du centre hospitalier Montperrin,
concernant la station de chloration pour I'Hopital de jour PAR'ADOX de Salon la
maintenance de |a station de chloration est elle hebdomadaire ou mensuelle comme
our ['UV??7?
erci

08/07/26 a 13h06 : M odification du DCE : 2026-0047 : 2026-0047 MAINTENANCE
DES ADOUCISSEURS D'EAU, DES STATIONS DE CHLORATION, ET DES
:\/[}ISF\I'E‘I\'EEQEIIIEI)NS DE STERILISATION UV DU CENTRE HOSPITALIER

Modification du DCE : Veuillez prendre en compte les modifications apportées au
DCE et listées ci-dessous

AW Solutions . : :
Avenue Web Systemes SASU - 38 Ruedela Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset



